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Bitte auf jeder Baustelle folgende Checkliste durch-
gehen:

Bauarbeiten dem Versorgungsunternehmen
rechtzeitig vor Baubeginn mitteilen. Bei unvorher-
gesehenen BaumaRnahmen, z.B. bei Beseitigung
von akuten Schaden, unverzuglich das Versor-
gungsunternehmen benachrichtigen.

Stellungnahme des Versorgungsunternehmens
beachten, Hinweise und Auflagen auf der Baustel-
le bekannt machen, Arbeitskrafte unterrichten.

Lage der Versorgungsanlagen im Aufgrabungs-
bereich feststellen. Nur unmittelbar vor Bau-
beginn beschaffte Unterlagen (z.B. Kabel- und
Leitungsnachweise) verwenden.

Baumaschinen so vorsichtig einsetzen, dass eine
Gefahrdung der Versorgungsanlagen (z.B. Kabel-
und Rohrleitungen) ausgeschlossen ist.

Freigelegte Kabel- und Rohrleitungen sichern
und schitzen.

Absperreinrichtungen zuganglich und betriebs-
bereit halten, StraRenkappen und Schachtdeckel
freihalten.

Beschadigungen unverziiglich melden, um Fol-
geschaden zu verhindern.



Beschadigungen sind nicht nur Leckagen, sondern
auch Verletzungen der Rohrumhdillung und Kabel-

isolierung.

Liste der Malinahmen gemal Abschnitt 10. auf
der Baustelle bekannt machen.

Freigelegte Versorgungsanlagen erst nach
grundlicher Uberpriifung und nach Abstimmung
mit dem Versorgungsunternehmen wieder einde-
cken.

Rohrleitungen und Kabel beim Verfiillen und
Verdichten gegen Beschadigungen schiitzen.

Diese Hinweise gelten fiir Arbeiten im Bereich von
Gas-, Wasser- und Stromversorgungsanlagen auf
offentlichen und privaten Grundstiicken. Zu Gas-,
Wasser- und Stromversorgungsanlagen gehoren Rohr-
leitungen, Armaturen, sonstige Einbauteile, Widerlager,
kathodische Korrosionsschutzanlagen, Elektrokabel,
Muffen, Warnbander u.a.m.

Jeder Bauunternehmer hat bei Durchfiihrung ihm
Ubertragener Bauarbeiten auf 6ffentlichen und privaten
Grundstiicken mit dem Vorhandensein unterirdisch
verlegter Versorgungsanlagen zu rechnen und die erfor-
derliche Sorgfalt zu wahren, um deren Beschadigung zu
verhindern. Er hat seine Mitarbeiter und Subunterneh-
men entsprechend zu unterweisen und zu Gberwachen.



Die Anwesenheit eines Beauftragten des Versorgungs-
unternehmens auf einer Baustelle entbindet den Bau-
unternehmer oder seinen Beauftragten nicht von der
Verantwortung fur angerichtete Schaden an Versor-
gungsanlagen. Im Bereich von Versorgungsanlagen ist
so zu arbeiten, dass der Bestand und die Betriebssicher-
heit der Anlagen bei und nach Ausfiihrung der Arbeiten
gewahrleistet bleiben.

Im Hinblick auf die Erkundigungs- und Sicherungs-
pflicht von Bauunternehmen bei der Durchfiihrung
von Bauarbeiten ist rechtzeitig vor Beginn der Arbei-
ten bei den Stadtwerken Erkrath aktuelle Auskunft
Uber die Lage und Tiefe der im Bau- bzw. Aufgrabungs-
bereich liegenden Versorgungsanlagen einzuholen.
Bei Beginn der Bauarbeiten muss Planwerk neuesten
Standes vorliegen. Bei Abweichungen von der Baupla-
nung oder Erweiterung des Bauauftrags muss eine
neue Erkundigung vorliegen.

Die Stadtwerke Erkrath geben hinreichend genaue
Auskiinfte Uber Lage und Tiefe ihrer im Baubereich
vorhandenen Versorgungsanlagen, soweit dies anhand
von Bestandsplanen moglich ist.

Lage und/oder Tiefe der Versorgungsanlagen kénnen
sich durch Bodenabtragungen, -aufschiittungen

oder -bewegungen oder durch andere MaBnahmen
Dritter nach der Verlegung und Einmessung verandert
haben. Deshalb hat das Bauunternehmen die Pflicht,
sich Uber die tatsachliche Lage und/oder Tiefe der



angegebenen Versorgungsanlage durch fachgerechte
ErkundungsmaBnahmen, z.B. Ortung, Querschlage,
Suchschlitze o. A, selbst Gewissheit zu verschaffen.

Vor Aufnahme von Arbeiten im Bereich von Versorgungs-
anlagen muss dem Netzbetrieb der Stadtwerke Erkrath
der Beginn der Bauarbeiten rechtzeitig, d.h. etwa zwei
Wochen vor Baubeginn, angezeigt werden. Das Einholen
von Informationen nach Abschnitt 3. und 4. gilt noch
nicht als Anzeige.

Die Bauarbeiten im Bereich von Versorgungsanlagen
diirfen nur unter fachkundiger Aufsicht durchgefiihrt
werden. Die von den Stadtwerken Erkrath dem Bau-
unternehmen erteilten Auflagen miissen eingehalten
werden. Armaturen, StraBenkappen, Schachtdeckel und
sonstige zur Versorgungsanlage gehorende Einrichtun-
gen missen wahrend der Bauzeit zuganglich bleiben.
Hinweisschilder oder andere Markierungen dirfen
ohne Zustimmung der Stadtwerke Erkrath nicht ver-
deckt, versetzt oder entfernt werden.

Im Bereich von Versorgungsanlagen diirfen Baumaschi-
nen nur so eingesetzt werden, dass die Gefahrdung

der Versorgungsanlagen ausgeschlossen ist. Erforder-
lichenfalls sind besondere Sicherheitsvorkehrungen, die
mit dem Versorgungsunternehmen abzustimmen sind,
zu treffen.



Rohrvortriebs-, Bohr- und Sprengarbeiten, Einschlagen
(Rammen) von Pfahlen, Bohlen oder Spundwénden,
Einspulen von Filtern fiir Grundwasserabsenkungen

u. A, sind ebenfalls mit dem Versorgungsunternehmen
abzustimmen.

Versorgungsanlagen diirfen nur durch Handschach-
tungen freigelegt werden. Freigelegte Leitungen sind
vor jeglichen Beschadigungen (auch Einfrieren) zu
schitzen und gegen Lageveranderungen fachgerecht
zu sichern. Widerlager diirfen nicht hintergraben oder
freigelegt werden.

Kabel und Muffen diirfen nur nach Anweisung eines
von den Stadtwerken Erkrath Beauftragten freigelegt
und gegebenenfalls hochgebunden bzw. abgefangen
werden, wobei die Muffen zugentlastet aufzuhdngen
sind. Da Kabel druckempfindlich sind, darf in ihrer
unmittelbaren Nahe nicht mit Maschinen, Pickern,
Brechstangen und dergleichen gearbeitet werden.

Kabel und Leitungen werden nicht nur in oder an
offentlichen Wegen, sondern auch auf privaten Grund-
stlicken verlegt. Sie liegen im Allgemeinen in Tiefen
von 60 bis 150 cm. Geringere Tiefen sind bei Kreuzun-
gen mit anderen Anlagen oder infolge nachtraglicher
StraBenumbauten bzw. Niveaudnderungen nicht
auszuschliellen. Die Kabel sind in der Regel mit Ziegel-
oder Betonsteinen abgedeckt. Sie konnen auch in
Kunststoff-, Steinzeug- oder Stahlrohren eingezogen
sein. Teilweise sind sie durch ein Trassenwarnband
markiert. Kabel konnen auch ohne Abdeckung im Erd-
reich angetroffen werden. Die Lage und die Tiefe der
Kabel sind durch Querschlage festzustellen.



Werden Versorgungsanlagen oder Warnbander an
Stellen, die vom Versorgungsunternehmen nicht
genannt worden sind, angetroffen bzw. freigelegt, so
ist der Betreiber der Versorgungsanlage unverziglich
zu ermitteln und zu verstandigen. Die Arbeiten sind in
diesem Bereich zu unterbrechen, bis mit dem Versor-
gungsunternehmen Einvernehmen lber das weitere
Vorgehen hergestellt ist.

Jede Beschadigung einer Versorgungsanlage ist den
Stadtwerken Erkrath unverziiglich zu melden.

Grundsatzlich diirfen freigelegte Kabel in ihrer
Lage nicht verandert werden. Sollte dies dennoch
erforderlich sein, so durfen Lagednderungen der
Kabel nur nach Ricksprache mit den Stadtwerken
Erkrath und nur in Zusammenarbeit mit diesen
vorgenommen werden. Kabel dirfen nicht als
Standplatz oder Aufstiegshilfe benutzt oder ander-
weitig mechanischen Beanspruchungen ausge-
setzt werden.

Freigelegte Kabel sind nach Anweisung und unter
Aufsicht der Stadtwerke Erkrath durch Abstitzen,
Unterbauen, Aufthangen, Umlegen auf Konsolen,
provisorische Abdeckung mit Bohlen oder Halb-
schalen etc. zu sichern. Kabel sind so aufzuhangen,
dass ihr AuRenmantel (oft angerostete Stahlban-
der) nicht beschadigt wird, u.U. unter Verwendung
von Holzbrettern, Kunststoffhalbschalen usw.



Zur Vermeidung zu groRer Durchbiegungen von
freigelegten Kabeln sollte der Abstand der Auf-
hangung nicht grolRer als 2 Meter sein. GroRere
Muffenkorper (Gussmuffen) sind an beiden
Enden aufzuhdngen. Falls Kabel beim Freilegen
beschadigt wurden, ist —auch bei zunachst
geringfugig erscheinender Beschadigung — sofort
der Bereich abzusperren und die Stadtwerke
Erkrath sind zu informieren.

Unvermutetes Antreffen von erdverlegten Kabeln
Die Arbeiten dirfen nur in Abstimmung mit

den Stadtwerken Erkrath durchgefiihrt werden.
Die Betriebsflihrung Strom ist unter der Telefon-
nummer 02104 943 60 10 zu erreichen.

MaRnahmen fiir das Wiederverlegen der Kabel
Sollen freigelegte Kabel wieder zuriickverlegt
werden, sind die Anweisungen der Stadtwerke
Erkrath zu beachten. Schutz- und Warneinrich-
tungen, z.B.Warnbander und Abdeckplatten, sind
wieder einzubauen.

Ist die Rohrumhiillung oder Kabelisolierung
beschadigt worden, so darf die Verfullung erst
nach Instandsetzung und mit Zustimmung der
Stadtwerke Erkrath erfolgen.

Wenn eine Rohrleitung so beschadigt worden ist, dass
der Inhalt austritt oder Undichtheiten zu beflirchten



sind, sind sofort Vorkehrungen zur Verringerung der
Gefahren zu treffen:

Gas
Bei ausstromendem Gas besteht Ziindgefahr.
Funkenbildung vermeiden, nicht rauchen, kein Feuer
anzinden.
Angrenzende Gebaude auf Gaseintritt priifen. Falls
Gas eingetreten ist, Tliren und Fenster 6ffnen.
Keine elektrischen Anlagen bedienen.
Sofort alle Baumaschinen und Fahrzeugmotoren
abstellen.

Wasser
Bei ausstromendem Wasser besteht die Gefahr der
Ausspilung und Unterspllung sowie der Uberflu-
tung. Deshalb tief liegende Raume und Baugruben
erforderlichenfalls von Personen raumen.

Strom
Es besteht die Gefahr der Verbrennung durch Licht-
bogeneinwirkung und der Kérperdurchstromung bei
Berlhren unter Spannung stehender Teile. Personen
und vorhandene Baumaschinen und Gerate sind aus
dem Gefahrenbereich zu bringen.

Fiir alle Gefahrenbereiche giiltig
Gefahrenbereich raumen und weitraumig absichern.
Schadenstelle absperren und Zutritt unbefugter Per-
sonen verhindern.
Die Stadtwerke Erkrath unverziiglich benachrichtigen.
Erforderlichenfalls Polizei und/oder Feuerwehr
benachrichtigen.
Weitere MalRnahmen mit den Stadtwerken Erkrath
und den zustandigen Dienststellen abstimmen.
Das Personal darf die Baustelle nur mit Zustimmung
der Stadtwerke Erkrath verlassen.



Das Unterbauen und Eindecken von freigelegten
Versorgungsanlagen ist mit den Stadtwerken Erkrath
abzustimmen.

Das Verfiillen im Bereich von Verkehrsflachen hat nach
dem ,Merkblatt fiir das Verfillen von Leitungsgra-
ben“ der Forschungsgesellschaft fiir das Straflen- und
Verkehrswesen sowie nach etwaigen zusatzlichen
Bestimmungen der Stadtwerke Erkrath zu erfolgen.
Das Wiederverlegen freigelegter Kabel hat nach den
Anweisungen eines von den Stadtwerken Erkrath
Beauftragten zu erfolgen. Jegliche Verfiillarbeiten an
Leitungsgraben freigelegter Versorgungsanlagen be-
durfen der vorherigen Freigabe durch einen Beauftrag-
ten der Stadtwerke Erkrath.

Jeder, der eine Beschadigung von Kabeln und Leitun-
gen verursacht, ist dem Eigentiimer dieser Kabel und
Leitungen zum Schadenersatz verpflichtet.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat
er ferner mit unter Umstanden sehr weitgehenden Er-
satzansprichen aller Abnehmer zu rechnen, bei denen
infolge der Kabelbeschadigung eine Unterbrechung
der Versorgung aufgetreten ist, die ihrerseits zu einem
Produktionsausfall und damit zu Verlusten gefiihrt
hat. Es liegt daher im Interesse aller, bei Erdarbeiten,
und zwar nicht nur in der Nahe von Kabeln und Lei-
tungen, duBerst vorsichtig zu sein und, um Schaden
zu vermeiden, die unter Punkt 8. und 9. genannten
Hinweise zu beachten.



Stadtwerke Erkrath GmbH
Gruitener StraRe 27
40699 Erkrath

info@stadtwerke-erkrath.de
www.stadtwerke-erkrath.de

Offnungszeiten
Mo.-Do. 7.30-17.00 Uhr
Fr. 7.30-13.00 Uhr

OPNV: S8, Ortsbusse O5 und 06,
Haltepunkt Hochdahl-Millrath

Netzbetrieb
T 02104943 6010
F 02104 943 60 06

Planauskunft

T 02104 943 6015

T 021049436016
F 02104 943 60 06

netzdokumentation@stadtwerke-erkrath.de

Storungsannahme Gas/Wasser
T 02104 943 60 00

Storungsannahme Strom
T02104 943 60 01
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